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Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen

Kaufmännische Schule Waldshut

Hauswirtschaftliche Schule Bad Säckingen

Justus-von-Liebig-Schule Waldshut

 Anlage 1 zum Energiebericht 2009: Energieverbrauch sdaten der kreiseigenen Gebäude

Gewerbeschule Bad Säckingen

Gewerbeschule Waldshut

Martin-Gerbert-Schule Bonndorf

Rudolf-Graber-Schule Bad Säckingen

Langensteinschule Tiengen

Waldtorschule Waldshut

Laufenschule Laufenburg

Carl-Heinrich-Rösch-Schule Tiengen

Wutachschule/ Sprachheilschule

Dreiteilige Sporthalle am Chilbiplatz Waldshut

Verwaltungsgebäude Waldtorstraße 14, Waldshut (Hartz IV)

Landratsamt Waldshut,Kaiserstraße 110 

Landratsamt Waldshut,Kaiserstraße 110 
Einspeisevergütung

Verwaltungsgebäude Gartenstraße 5-9, Waldshut (Ehem. Badenwerk)
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2400 Gewerbeschule Bad Säckingen
Energiedaten

Ursächlich für den Verbrauchsrückgang bei der Heizenergie um rd. 35% seit 2007 ist der im Jahr 2006 erfolgte Austausch der alten Fenster gegen neue 
thermisch getrennte Elemente. Leider führte der Verbrauchsrückgang nicht zu einer Kostenminderung, da im gleichen Zeitraum die Energiepreise 
kontinuierlich angestiegen sind. Die Verwaltung erwartet ab dem kommenden Jahr einen weiteren Rückgang des Heizenergieverbrauchs, nachdem das Dach 
der Schule im Rahmen des Konjunkturprogrammes II dieses Jahr erneuert und wärmetechnisch wesentlich verbessert wurde. Weiteres Einsparungspotential 
liegt, bei entsprechenden Investitionen im Werkstattbereich.

Der Stromverbrauch der Schule ist ist seit Jahren konstant. 
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Kosten in Tsd€

Strom 12,014 13,823 14,731 15,165 17,230 17,521 10,188 14,239 16,502

Heizung 25,353 32,172 27,679 30,780 30,201 33,845 42,707 50,659 55,398
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 103,827 112,017 120,361 114,719 120,361 120,674 119,752 111,647 109,359

Heizung 664,684 698,136 661,339 709,031 708,417 668,127 645,377 421,926 420,576

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Die in den Jahren 2000 und 2001 durchgeführten Wärmedämmmaßnahmen tragen auch im Berichtsjahr Früchte. Der Heizenergieverbrauch liegt seit 2002 
nahezu konstant bei rd. 800 MWh. Bezogen auf die heutigen Heizkosten ergeben sich im Vergleich zu 1999 (=Zeit vor der energetischen Sanierung) jährliche 
Einsparungen von nahezu 40.000 €. Weitere Einsparungen könnten durch eine Sanierung der Mess-, Steuer- und Regeltechnik realisiert werden. Die 
Gesamtkosten belaufen sich hierfür allerdings auf rd. 1,2 Mio €. Über kurz oder lang wird man auch im Hinblick auf das Lebensalter der Technik (Bauj. 1976) 
nicht herumkommen in diesen Bereich zu investieren. Im Rahmen des Konjunkturprogramms II sollen im nächsten Jahr die ersten Schritte hierzu in die Wege 
geleitet werden. 

Seit 2006 ist eine deutliche Steigerung der Stromkosten (Preissteigerung am Energiemarkt) zu beobachten, obwohl in 2008 gegenüber 2007 der 
Stromverbrauch gefallen ist.

2401 Gewerbeschule Waldshut
Energiedaten
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Kosten in Tsd€

Strom 25,65648 27,10229 30,67697 31,47632 35,01343 34,96531 34,272 41,691 44,518

Heizung 59,396 67,238 55,795 55,824 53,596 59,225 65,976 64,104 74,592
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 293,926 300,469 304,303 297,951 308,173 298,749 286,705 317,695 269,217

Heizung 1068,20 1039,20 815,20 813,58 784,29 792,95 766,93 793,00 851,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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2410 Rudolf-Eberle-Schule Bad Säckingen
Energiedaten

Auch bei diesem Gebäude macht sich die Sanierung des Flachdaches in einem spürbaren Rückgang des Wärmeverbrauchs bemerkbar. Eine 
Kostensteigerung konnte damit zwar nicht verhindert aber doch minimiert werden. 

Der Stromverbrauch ist seit Jahren konstant.
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Strom 11,254 12,948 13,799 14,205 16,139 16,412 9,543 13,338 15,457

Heizung 27,542 34,950 30,069 33,438 32,809 36,767 46,394 55,033 60,181
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 97,255 104,927 112,742 107,458 112,742 113,036 112,172 104,580 102,437

Heizung 722,078 758,418 718,444 770,254 769,587 725,818 701,104 458,358 456,891

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energiedaten

Deutlicher Rückgang des Wärmeverbrauchs aufgrund der Gebäudesanierung in den Jahren 2000 und 2001. 

Stromverbrauch und Kosten sind in 2008 im Vergleich zu 2007 gefallen.

2412 Kaufmännische Schule Waldshut
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Kosten in Tsd€

Strom 10,473 10,104 11,745 12,616 12,936 13,174 18,852 21,097 15,988

Heizung 39,071 37,703 32,455 30,924 29,224 33,254 35,361 34,695 40,634

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Strom 119,99 106,52 116,513 119,429 113,863 112,565 112,667 150,027 106,047

Heizung 677,80 527,80 459,80 380,43 352,11 384,05 360,07 242,00 276,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Seite 5



2420 Hauswirtschaftliche Schulen Bad Säckingen
Energiedaten

Deutlicher Rückgang des Wärmeverbrauchs durch umfassende energetische Gebäudesanierung im Jahre 2006. Der Heizenergieverbrauch der Schule liegt 
seither rd 40% unter dem Verbrauch der Vorjahre und ist seitdem konstant.   

0

20

40

60

80

100

Tsd€

Kosten in Tsd€

Strom 7,396 8,510 9,069 9,336 10,607 10,786 6,272 8,766 10,159

Heizung 18,918 24,006 20,653 22,967 22,535 25,408 31,866 37,800 41,336
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 63,918 68,960 74,097 70,623 74,097 74,290 73,722 68,732 67,324

Heizung 495,968 520,929 493,472 529,059 528,601 501,585 481,562 314,829 313,822

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energiedaten
2421 Justus-von-Liebig-Schule Waldshut
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Kosten in Tsd€

Strom 18,84 28,95 26,785 28,416 27,79 33,21

Heizung 21,534 17,68873 16,12713 18,365 16,657 19,788

2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 149,67 218,24 196,72 201,64 190,68 144,26

Heizung 304 212 157 171 129 155

2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Die Martin-Gerbert-Schule wird von der Hackschitzelheizung der städtischen Schulen mitversorgt. 

2700 Martin-Gerbert-Schule Bonndorf
Energiedaten
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Kosten in Tsd€

Strom 0,822 0,772 0,738 0,83765 1,047 0,532 0,623 0,809 0,917

Heizung 5,177 6,594 4,927 5,098 5,28431 5,296 5,473 5,118 6,631

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 4,801 4,966 4,641 5,235 5,872 3,031 3,753 4,402 4,741

Heizung 0 0 0 65,51 74,54 73,21 55,26 43,17 61,18

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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2701 Rudolf-Graber-Schule Bad-Säckingen
Energiedaten
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Kosten in Tsd€

Strom 3,69 3,841 4,443 4,059 4,600 4,633 2,704 5,746 4,933

Heizung 7,595 8,548 8,218 7,382 7,227 7,954 10,393 7,741 13,178

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 31,108 30,473 33,679 30,92 32,241 31,363 31,136 33,120 33,600

Heizung 144 127,14 105,97 122,03 147,75 141,6 143,8 126,82 136,6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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2703 Langenstein-Schule Tiengen
Energiedaten

Die Schule wird im nächsten Jahr energetisch saniert. Entsprechende Mittel stehen aus dem Konjunkturprogramm II bereit. Mit einem erheblichen 
Verbrauchsrückgang wird gerechnet. 
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Strom 5,9545 6,4515 6,6645 6,71375 7,23425 7,359 7,90675 8,18275 9,0495

Heizung 10,379 10,992 10,727 16,887 11,883 13,635 18,052 16,399 12,603

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 52,72275 58,31175 55,0875 53,4225 54,5475 54,1725 56,94975 57,59925 54,02025

Heizung 290,15 305,16 316,7 344,1 330,1 294,2 302,7 300,7 291,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energiedaten
2704 Waldtorschule Waldshut
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Kosten in Tsd€

Strom 9,61 12,48 12,96 12,87 14,14 17,38 13,88 14,68 16,68

Heizung 17,31 22,15 10,59 23,04 21,66 23,41 26,99 23,97791 25,77013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 73,30 112,31 106,56 101,77 108,55 127,18 95,85 97,56 94,96

Heizung 297,00 345,00 330,00 365,00 345,00 334,00 345,00 277 267,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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2710 Laufenschule Laufenburg
Energiedaten
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Kosten in Tsd€

Strom 9,342 9,674 10,038 8,063 9,805 8,822 8,937 7,656 10,877

Heizung 7,135 13,2 11,141 10,53 11,012 15,782 17,334 15,890 18,437

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 65,099 65,073 65,049 55,95 68,4 54,54 56,37 52,44 59,73

Heizung 428,188 420,6 359,35 350,812 385,365 398,863 373,224 346,480 390,02

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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2711 Carl-Heinrich-Rösch-Schule Tiengen
Energiedaten

Die Schule wurde in diesem Jahr energetisch saniert. Mit erheblichen Einsparungen wird gerechnet. 
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Kosten in Tsd€

Strom 3,5727 3,8709 3,9987 4,02825 4,34055 4,4154 4,74405 4,90965 5,4297

Heizung 11,403 12,076 8,682 8,874 10,616 12,315 16,303 14,665 11,719

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 31,63365 34,98705 33,0525 32,0535 32,7285 32,5035 34,16985 34,55955 32,41215

Heizung 290,1 295,2 247,23 268,15 287,9 259,8 266,33 260,29 264,00

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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2750 Wutachschule/ 2740 Sprachheilschule Tiengen
Energiedaten
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Tsd€

Kosten in Tsd€

Strom 14,2908 15,4836 15,9948 16,113 17,3622 17,6616 18,9762 19,6386 21,7188

Heizung 16,905 22,854 24,825 22,338 24,291 31,238 30,100 34,902 23,034

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 126,5346 139,9482 132,21 128,214 130,914 130,014 136,6794 138,2382 129,6486

Heizung 492,163 511,001 497,889 497,889 527,757 623,651 497,471 557,274 384,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energiedaten
2953 Dreiteilige Sporthalle am Chilbiplatz Waldshut
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Tsd€

Kosten in Tsd€

Strom 0 0 0 14,48 15,288 18,437 23,345 21,191 23,872

Heizung 17,152 20,917 19,784 20,593 18,224 20,706 22,068 22,007 20,224

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 0 0 0 114,45 114,25 134,35 151,205 136,885 134,166

Heizung 251 285 268 283 232 249 236 218 164

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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0613 Verwaltungsgebäude Gartenstraße Waldshut
Energiedaten
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Kosten in Tsd€

Strom 0 0 0 0 14,869 17,464 21,229 23,237

Heizung 0 0 0 0 0 10,280 11,624 12,819 8,887

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 0 0 0 0 104,08 164,766 136,780 147,03

Heizung 0 0 0 0 198,63 188,652 203,345 138,575

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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0614 Amt für berufliche Wiedereingliederung Waldshu t
Energiedaten
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Kosten in Tsd€

Strom 0 0 0 0 0 4,082 8,196 7,432 9,59

Heizung 23,386 25,461 24,615 26,297

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 0 0 0 0 0 29,876 56,611 49,38 54,6

Heizung 335 317 286 275

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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0610 Landratsamt Waldshut, Kaiserstraße 110 
Energiedaten
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Kosten in Tsd€

Strom 23,674 29,027 38,21  42,18  49,00  65,14  69,60  70,85 81,157

Heizung 24,277 31,026 23,751 24,418 29,875 42,963 54,458 33,277 46,336
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 269,658 319,65 377,408 398,203 434,684 557,792 546,52 531,872 600,26

Heizung 1090,216 1187,082 811,349 864,006 975,042 1052,106 1691,988 746,483 721,039

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energiedaten/ Einspeisevergütung 
0610 Landratsamt Waldshut, Kaiserstraße 110 
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Einspeisevergütung in Tsd€

Strom 4,454 3,771 2,123 1,828 1,862 1,073 2,375 0,691 1,847

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Energieverbrauchsdaten in MWh

Strom 65,796 72,688 32,28 26,488 26,212 13,184 19,784 18,576 28,136

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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